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Приложение 12

* - размер для справок.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ И МЕСТА ПОДСОЕДИНЕНИЙ
  ДЭС - 1000, ДЭС - 1200
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Приложение 12

П.1  Внешнее подсоединение кабелей
МЕСТА ПОДСОЕДИНЕНИЙ  ДЭС -1000 , ДЭС - 1200
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32 отв. Ø13

84

Кабель нагрузки 
Кабель сети 

Суфлёр топ. бака

Заливная горловина 

Cлив топлива G 1"- Н

П2 Устройство заправки топлива
         для дополнительного бака.   П3  Устройство заправки и слива

топлива для дополнительного бака.

120

Защитный кожух

П4  Заземление ДЭС.

Бонка М 12
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5 15
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* - только для ДЭС 2-й и 3-й степени автоматизации .
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Закачка топлива G 1"- Н 

Перелив топлива G 1"- Н
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Приложение 12
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  ДЭС - 1000,ДЭС - 1200
(Схема принципиальная размещения оборудования в БК)
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Условные обозначения

2. Щит автоматики вспомогательный.
1. Щит автоматического управления.

4. Светильник 24 В.
3. Светильник 220 В.

5. Электрообогреватель.
6. Блок-контейнер типа" Энергия-8,0".

17

7. Окно притока воздуха.
8. Дизель-электрическая установка Caterpillar.  
9. Дверь обслуживания дизеля.

11. Фильтр грубой отчистки. 
10. Монорельс (швеллер №12).

13. Насос электрический 
12. Прибор охронно-пожарной сигнализации.

14. Топливный бак 990 л.
15. Окно выброса воздуха.
16. Окно принудительной вентиляции. 
17. Отсек аккумуляторных батарей.
18. Дверь входная.



П.4

Окно притока
воздуха

П1

Кабельный ввод

90
0

575

А

Окно притока
воздуха

Окно вентиляции

АБ

П.4

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ И МЕСТА ПОДСОЕДИНЕНИЙ
  ДЭС - 1500, ДЭС - 1600

Вид А

В

11255845

4650
11270

29
70

14
55

2180

960

Окно выброса
воздуха 

33
75

*

2900
2650

11
55 15

30

Вид Б
28

60

Вид В

П2

29
0

3140

19
35

П3

ЦМ

4050

17
20

3040

5225

Изм. Лист N° докум. Подп. Дата

П
од
п.

 и
 д
ат
а

И
нв

. N
° 
ду
бл

.
В
за
м

.и
нв

. N
°

П
од
п.

 и
 д
ат
а

И
нв

. N
° 
по
дл

.

ТУ 3378-004-40842619-06
Лист

77

Приложение 12

* - размер для справок.
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Приложение 12

П.1  Внешнее подсоединение кабелей

МЕСТА ПОДСОЕДИНЕНИЙ  ДЭС -1500, ДЭС - 1600
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32 отв. Ø13

84

Кабель нагрузки 
Кабель сети 

Суфлёр топ. бака

Заливная горловина 

Cлив топлива G 1"- Н

П2 Устройство заправки топлива
         для дополнительного бака .

  П3  Устройство заправки и слива
топлива для дополнительного бака .
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Защитный кожух

П4  Заземление ДЭС .
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Закачка топлива G 1"- Н 

Перелив топлива G 1"- Н
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Условные обозначения

2. Светильник 220 В.
1. Светильник 24 В.

4. Электрообогреватель.
3. Щит автоматики вспомогательный.

5. Щит автоматического управления.
6. Топливный бак 990 л.
7. Фильтр грубой отчистки. 
8. Прибор охронно-пожарной сигнализации.
9. Насос электрический.

12. Дверь обслуживания дизеля.
11. Монорельс (швеллер №12).

14. Дверь входная.
13. Дизель-электрическая установка Caterpillar.  

15. КСО
16. Кабельный ввод.
17. Окно выброса воздуха.
18. Блок-контейнер типа" Энергия-11,0".
19. Окно принудительной вентиляции. 
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ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  ДЭС - 1500,ДЭС - 1600
(Схема принципиальная размещения оборудования в БК)
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10. Окно притока воздуха.

20

20. Отсек аккумуляторных батарей.
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* - размер для справок.

49
25

*



28
90

12000

76

76

План основания контейнера

Изм. Лист N° докум. Подп. Дата

П
од
п.

 и
 д
ат
а

И
нв

. N
° 
ду
бл

.
В
за
м

.и
нв

. N
°

П
од
п.

 и
 д
ат
а

И
нв

. N
° 
по
дл

.

ТУ 3378-004-40842619-06
Лист

77

Приложение 12

П.1  Внешнее подсоединение кабелей

МЕСТА ПОДСОЕДИНЕНИЙ  ДЭС -1500, ДЭС - 1600
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Кабель сети 

Суфлёр топ. бака

Заливная горловина 

Cлив топлива G 1"- Н

П2 Устройство заправки топлива
         для дополнительного бака.

  П3  Устройство заправки и слива
топлива для дополнительного бака.
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